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bpeizzio DE LA NGINELIN 
Morandé 130 
SANTIAGO /  

ref.: control tratamiento agua de enfriamiento 

at. sr.: Anselrno Riveros / 

estimados señores: 

confirmamos la visita realizada por nuestro químico señor 	Francisco Ramírez G. 
e( día 21 de 	Septiembre 	de 19 92 , a su planta de Santiago 	con el fin de efectuar 
el control periódico del tratamiento de agua de enfriamiento. 

el resultado de los análisis así como las recomendaciones inmediatas, están detalladas en nuestro control 

de terreno enfriamiento, informe n° 
	

15611 adjunto, copia del cual fue entregada a su personal para que tomara las 

medidas que correspondan. 

a continuación nos permitimos entregar a uds. un informe resumido de la situación: 

situación 
	

tratamiento químico  

normal 

atención 	irregular 

peligro 	: deficiente 

X 

    

     

     

     

     

  

ARCHIVO 

 

acción recomendada  

  

        

        

mantener operación actual. 

      

      

corregir según recomendaciones del 
control terreno enfriamiento adjunto. 

     

X 

    

     

regularizar según observaciones 
especiales adjuntas. 

      

      

      

solicitamos a uds. comprobar el correcto cumplimiento de nuestras recomendaciones, a fin de 

asegurar la buena operación de sus sistemas. 

saludamos a uds. muy atentamente 
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